
平成 27 年 1 月 27 日 

グラスヒートをご愛用のお客様へ 

株式会社インターセントラル 

 

 

遠赤外線輻射パネルヒーター「グラスヒート」の保守点検のご案内 

 

 

 日頃は弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、弊社製品の「遠赤外線輻射パネルヒーター グラスヒート（SP・SPW シリーズ）」は、厳しい品

質管理のもとで製造しておりますが、長期間ご使用いただいた場合に、ご使用の状況により経年

劣化による不具合発生の可能性や破損故障の恐れがあります。 

 製品付属の取付・取扱説明書には、長期間のご使用によるトラブルを未然に防止し、末永く安心

してご使用いただくため、3 年毎の定期的な保守点検（プール･浴室等でご使用の場合は 1 年毎）

を推奨させていただいておりますが、保守点検をお受けいただかないままご使用の場合、特に浴

室・プールなどの水廻りや採暖室･低温サウナなどの高温下での設置事例では、部品の経年劣化

の進行が早く、不具合に繋がるケースもございます。 

つきましては、当該製品を末永く安全にご愛用いただくため、保守点検の実施をご検討いただ

きますよう改めましてお願い申し上げます。 

 保守点検に関しましては、お近くの下記記載の弊社支店･営業所までお問い合わせをお願いい

たします。ご希望に合わせまして、お打ち合わせ、お見積もりをさせていただきまして、点検作業を

実施させていただきます。 

 

記 

 

1．対象製品 

  遠赤外線輻射パネルヒーター グラスヒート（SP・SPWシリーズ） 

 

2．対象製品型番（SP・SPWシリーズ：壁・天井に設置） 

コーナータイプ SP-*** C SPW-*** C 

天吊タイプ SP-*** T SPW-*** T 

壁付・壁埋込タイプ SP-*** A SPW-*** A 

天井埋込タイプ SP-*** M SPW-*** M 

   ※浴室・機械浴室や屋内プール、採暖室等の水廻り、または脱衣室・トイレ等に設置いただ



いております。（***：3 桁または 4桁の数字） 

3． 設置例と型番表示位置（本体左下ラベルに表示） 

 ・設置例 

 

 

 

 

 

 

 

コーナータイプ    天吊タイプ 

等 

 

・ラベル表示例 

 

 

 

 

 

 

 

4．お問い合わせ先 

  最寄りの弊社支店･営業所までお問い合わせください。 

支店･営業所 電話番号 FAX 番号 e-mail 

北海道営業所 (0123) 28-5201 (0123) 28-5202 sapporo@i-central.co.jp 

盛岡支店 (019) 688-1031 (019) 688-1030 morioka@i-central.co.jp 

秋田営業所 (018) 883-1351 (018) 883-1361 akita@i-central.co.jp 

仙台営業所 (022) 227-9871 (022) 216-5847 sendai@i-central.co.jp 

東京支店 (03) 3258-1271 (03) 3258-1270 eigyou@i-central.co.jp 

金沢営業所 (076) 246-6601 (076) 246-6609 kanazawa@i-central.co.jp 

名古屋営業所 (052) 211-6711 (052) 218-0736 nagoya@i-central.co.jp 

大阪営業所 (06) 6228-6481 (06) 6228-6484 osaka@i-central.co.jp 

福岡営業所 (092) 433-8361 (092) 433-8360 fukuoka@i-central.co.jp 

 【受付時間】 9:00～17:00（土・日・祝日、長期休業日を除く月曜日～金曜日） 

 

以上 

グラスヒート 

SPW-*** C 

グラスヒート 

SPW-*** T 


